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Note:

Ledninger er fabrikat Logstor.
Stik er Logstor KobberFlex g18+18/110mm.
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Muffer er Logstor SX-muffer, hvor ikke andet er angivet.

Logstor KobberFlex samles med Logstor preskoblinger.
Logstors kalibreringsveerktgj skal anvendes og Logstors

monteringsanvisning skal fglges.

Rer og fittings skal udlaegges med alarm-

tradene i den gverste halvdel af traersnittet.
Der lzegges filt pa bade kobber- og tintrad.
Alarmtraden skal forlaenges ud over preskoblingen.
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Jordentreprengren saetter skabet i lod og hgjde i forhold
D til feerdigt terraen. Skabet er bygherreleverance.
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op til 12 teet/lav
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